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PT. Semen Indonesia adalah perusahaan BUMN penghasil 
semen terbesar dimana akan melakukan perencanaan pembangunan 
pabrik Semen Aceh. Dalam perencanaannya, sistem kelistrikan pada 
pabrik Semen Aceh akan menggunakan dua sumber yakni PLN pada 
sistem kelistrikan alternatif 1 dan Generator 30 MW dan Generator 2x25 
MW pada sistem kelistrikan alternatif 2 sehingga perlu dilakukan studi 
stabilitas transien untuk mengetahui kestabilan sistem saat terjadi 
gangguan transien. Pada tugas akhir ini difokuskan pada analisis 
kestabilan transien meliputi kestabilan tegangan, kestabilan frekuensi dan 
kestabilan sudut rotor saat terjadi generator outage, motor starting dan 
gangguan hubung singkat. Dari hasil simulasi sistem kelistrikan alternatif 
2, menunjukkan bahwa pada kasus lepasnya generator mengakibatkan 
frekuensi sistem tidak stabil. Untuk mengembalikan kestabilan sistem, 
pada kasus lepasnya generator (841BG02) memerlukan pelepasan beban 
2 tahap dengan melepas 25.02% dari total beban (9,97 MW). Saat kasus 
hubung singkat pada level tegangan 0,4 kV tidak terlalu berpengaruh pada 
kestabilan meskipun mengakibatkan tegangan turun sesaat dan dapat 
kembali pada keadaan semula. Selain itu pada kasus hubung singkat 
dilevel tegangan 6,3 kV, setiap nilai level tegangan akan turun setelah 
terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa pada level tegangan 6,3 kV, 
namun setelah CB5-831MV081 open maka nilai tegangan sesaat menjadi 
108,359% dan akan kembali steady state pada 97,09%. Pada kasus motor 
starting, penurunan tegangan terendah sempat mencapai titik terendah 
pada 65,79% dan stabil pada 91,456%. 
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PT. Indonesia Cement is the largest cement producer state-
owned company which will carry out the development planning cement 
factory in Aceh. In planning, the electrical system in Aceh cement plant 
will use two sources is PLN on the electrical system of alternative 1 and 
Generators 30 MW and 2x25 MW Generator on the electrical system of 
alternative 2 so that the transient stability studies need to be done to 
determine the stability of the system during a transient interruption. In this 
thesis focused on the transient stability analysis includes voltage stability, 
frequency stability and the stability of the generator rotor angle during an 
outage, the motor starting and short circuit.  From the simulation results 
of alternative electrical system 2, showed that in case of the loss resulting 
frequency generator system is unstable. To restore the stability of the 
system, in case of loss of the generator (841BG02) requires two stages of 
load shedding by removing 25.02 % of the total load (9.97 MW). When 
the case of short circuit at a voltage level of 0.4 kV was not affecting the 
stability although the resulting voltage drops momentarily and may return 
to its original state. Also in the case of a short circuit at the level of the 
voltage of 6.3 kV, each rated voltage level will drop after three -phase 
short circuit at a voltage level of 6.3 kV, but after CB5-831MV081 open 
the instantenous voltage value of 108.359 % and will be back steady state 
at 97.09 %. In the case of starting motors , low voltage drop had reached 
its lowest point at 65.79 % and steady at 91.456 % 
 
 














































BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 
1.2. Permasalahan ............................................................................... 1 
1.3. Tujuan .......................................................................................... 2 
1.4. Metodologi ................................................................................... 2 
1.5. Sistematika ................................................................................... 4 
1.6. Relevansi ...................................................................................... 4 
 
BAB 2 KESTABILAN TRANSIEN 
2.1. Kestabilan Sistem Tenaga  ........................................................... 5 
2.1.1. Kestabilan Sudut Rotor ......................................................... 6 
2.1.1.1. Hubungan antara sudut rotor dan daya  ......................... 6 
2.1.1.2. Fenomena Kestabilan  ................................................... 8 
viii 
 
2.1.2. Kestabilan Tegangan  ............................................................ 9 
2.1.3. Kestabilan Frekuensi  .......................................................... 10 
2.2. Kestabilan Transien .................................................................... 10 
2.2.1. Hubung Singkat .................................................................. 10 
2.2.2. Motor Starting ..................................................................... 11 
2.2.3. Penambahan Beban secara Tiba-Tiba  ................................ 11 
2.3. Persamaan Ayunan Generator  ................................................... 12 
2.4. Sistem Pengoperasian Load Shedding  ....................................... 14 
2.4.1. Pelepasan Beban Secara Manual ......................................... 16 
2.4.2. Pelepasan Beban Secara Otomatis ...................................... 16 
2.5. Standar yang Digunakan untuk Analisis Kestabilan Transien ... 17 
2.5.1. Standar Frekuensi untuk Steam Turbin Generator  (IEEE Std 
C37.106-2003)  ............................................................................. 17 
2.5.2. Standar Tegangan  ............................................................... 17 
2.5.2. Standar Pelepasan Beban  ................................................... 18 
 
BAB 3 SISTEM KELISTRIKAN PT.SEMEN TONASA 
3.1. Metode Pelaksanaan Studi.......................................................... 19 
3.2. Sistem Kelistrikan PT.SEMEN ACEH ...................................... 20 
3.3. Data Kelistrikan PT.SEMEN ACEH .......................................... 20 
3.3.1. Sistem Pembangkitan………………………………...……20 
3.3.2. Sistem Distribusi…………………………………………..21 
3.3.3. Data Beban………………………………………………...23 
3.4. Data Kontrol Generator PT.SEMEN ACEH .............................. 24 
ix 
 
3.4.1. Model Exciter……....………………………………...……24 
3.4.2. Model Governor.....………………………………………..25 
 
BAB 4 SIMULASI DAN ANALISIS KESTABILAN TRANSIEN DI 
PT. SEMEN ACEH 
4.1. Pemodelan sistem kelistrikan PT.SEMEN ACEH ..................... 29 
4.2. Total pembangkitan dan beban PT.SEMEN ACEH .................. 29 
4.3. Studi kasus kestabilan transien .................................................. 30 
4.4. Simulasi dan analisis kestabilan transien ................................... 32 
4.4.1. Simulasi kestabilan transien untuk kasus short circuit 
alternatif 1............................................................................... ......32 
4.4.1.1. Studi kasus SC 0.4kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
0.4kV bus 831LV081 (t=2 detik), CB1-831LV081 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 32 
4.4.1.2. Studi kasus SC 0.4kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
0.4kV bus 831LV082 (t=2 detik), CB1-831LV082 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 34 
4.4.1.3. Studi kasus SC 6.3kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
6.3kV bus 831MV081 (t=2 detik), CB5-831MV081 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 35 
4.4.1.4. Studi kasus SC 6.3kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
6.3kV bus 831MV082 (t=2 detik), CB5-831MV082 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 37 
4.4.2. Simulasi kestabilan transien untuk kasus motor starting 
alternatif 1......................................................................................38 
4.4.2.1. Studi Kasus M start: Motor 341FN01M01 7,1MW 
starting (t=2 detik) ................................................................... 38 
x 
 
4.4.3. Simulasi kestabilan transien untuk kasus generator outage 
alternatif 2 ..................................................................................... 40 
4.4.3.1. Studi kasus Gen Out 1 : Generator 841BG02 lepas dari 
sistem (t=2 detik) ...................................................................... 40 
4.4.3.2. Studi kasus Gen Out 1 : Generator 841BG02 lepas dari 
sistem (t=2 detik) dan diikuti Load Shedding……………. ........ 42 
4.4.4. Simulasi kestabilan transien untuk kasus short circuit 
alternatif 2 ..................................................................................... 48 
4.4.4.1. Studi kasus SC 0.4kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
0.4kV bus 831LV081 (t=2 detik), CB1-831LV081 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 48 
4.4.4.2. Studi kasus SC 0.4kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
0.4kV bus 831LV082 (t=2 detik), CB1-831LV082 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 50 
4.4.4.3. Studi kasus SC 6.3kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
6.3kV bus 831MV081 (t=2 detik), CB5-831MV081 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 53 
4.4.4.4. Studi kasus SC 6.3kV : Hubung Singkat 3 fasa bus 
6.3kV bus 831MV082 (t=2 detik), CB5-831MV082 open 
(t=2.3detik) ............................................................................... 55 
4.4.5. Simulasi kestabilan transien untuk kasus motor starting 
alternatif 2......................................................................................58 
4.4.5.1. Studi Kasus M start: Motor 341FN01M01 7,1MW 
starting (t=2 detik) .................................................................... 58 
 
 

































































Tabel 2.1. Skema Pelepasan Beban Tiga Langkah (60 Hz) .................. 18 
Tabel 2.2. Skema Pelepasan Beban Tiga Langkah (50 Hz) .................. 18 
Tabel 3.1. Data Kapasitas Pembangkit di PT.SEMEN ACEH .............. 20 
Tabel 3.2. Data Kapasitas Pembangkit di PT.SEMEN ACEH .............. 21 
Tabel 3.3. Data Reaktansi Generator PT.SEMEN ACEH ..................... 21 
Tabel 3.4. Data Transformator PT. SEMEN ACEH (2-Winding) ........ 22 
Tabel 3.5. Data Transformator PT.SEMEN ACEH (3-Winding) ......... 23 
Tabel 3.6. Data Pembebanan PT.SEMEN ACEH ................................. 23 
Tabel 3.7. Parameter Exciter tipe ST1 .................................................. 24 
Tabel 3.8. Parameter Governor tipe 505 ............................................... 25 
Tabel 3.9. Parameter Governor tipe 2301 ............................................. 26 
Tabel 4.1. Total pembangkitan dan beban di PT. SEMEN ACEH pada 
sistem kelistrikan alternatif 1 ................................................................ 29 
Tabel 4.2. Total pembangkitan dan beban di PT. SEMEN ACEH pada 
sistem kelistrikan alternatif 2 ................................................................ 29 
Tabel 4.3. Studi kasus kestabilan transien alternatif 1 .......................... 30 
Tabel 4.4. Studi kasus kestabilan transien alternatif 2 .......................... 31 
Tabel 4.5. Tabel rekapitulasi kuantitas beban untuk load shedding kasus 


























Gambar 2.1. Klasifikasi kestabilan sistem tenaga listrik  ........................ 6 
Gambar 2.2. Diagram impedansi sistem dua mesin  ............................... 7 
Gambar 2.3. Model ideal sistem dua mesin  ........................................... 7 
Gambar 2.4. Diagram Phasor Sistem Dua Mesin  .................................. 8 
Gambar 2.5. Perubahan frekuensi sebagai fungsi waktu dengan adanya 
pelepasan beban  ................................................................................... 14 
Gambar 2.6. Batas Operasi Frekuensi Abnormal untuk Steam Turbin 
Generator  ............................................................................................. 16 
Gambar 2.7. Definisi Voltage Magnitude Event berdasarkan standar 
IEEE 1159-195  ..................................................................................... 17 
Gambar 3.1. Diagram Alir Metodologi Pelaksanaan Studi…………....19 
Gambar 3.2. Diagram blok Exciter Tipe ST1  ....................................... 25 
Gambar 3.3. Diagram blok Governor Tipe 505  ................................... 27 
Gambar 3.4. Diagram blok Governor Tipe 2301  ................................. 28 
Gambar 4.1. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831LV081 .............................................................................. 33 
Gambar 4.2. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831LV081 dan CB1-831LV081 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 33 
Gambar 4.3. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831LV082 .............................................................................. 34 
Gambar 4.4. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831LV081 dan CB1-831LV081 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 35 
Gambar 4.5. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831MV081 ............................................................................. 36 
Gambar 4.6. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV081 dan CB5-831MV081 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 36 
xiv 
 
Gambar 4.7. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831MV082 .............................................................................. 37 
Gambar 4.8. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV082 dan CB5-831MV082 open untuk mengatasi 
gangguan................................................................................................ 38 
Gambar 4.9. Respon frekuensi saat motor starting 341FN01M01 ........ 39 
Gambar 4.10. Respon tegangan bus motor saat motor starting 
341FN01M01 ........................................................................................ 39 
Gambar 4.11. Respon sudut rotor saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem ..................................................................................................... 40 
Gambar 4.12. Respon frekuensi saat generator 841BG02 lepas dari sistem 
 ............................................................................................................... 41 
Gambar 4.13. Respon tegangan saat generator 841BG02 lepas dari sistem 
 ............................................................................................................... 42 
Gambar 4.14. Respon sudut rotor saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem dan diikuti Load Shedding tahap 1 ............................................. 43 
Gambar 4.15. Respon frekuensi saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem dan diikuti Load Shedding tahap  ............................................... 43 
Gambar 4.16. Respon tegangan saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem dan diikuti Load Shedding tahap 1 ............................................. 44 
Gambar 4.17. Respon sudut rotor saat generator841BG02 lepas dari 
sistem dan diikuti Load Shedding tahap 2………………......................45 
Gambar 4.18. Respon frekuensi saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem dan diikuti Load Shedding tahap 2 ............................................. 46 
Gambar 4.19. Respon frekuensi sistem sebelum dan setelah dilakukan 
load shedding ......................................................................................... 46 
Gambar 4.20. Respon tegangan saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem dan diikuti Load Shedding tahap 2 ............................................. 47 
Gambar 4.21 Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831LV081 dan CB1-831LV081 open untuk mengatasi 
gangguan................................................................................................ 48 
Gambar 4.22 Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 




Gambar 4.23. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831LV081 dan CB1-831LV081 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 50 
Gambar 4.24. Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 
3 fasa pada bus 831LV082 dan CB1-831LV082 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 51 
Gambar 4.25. Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831LV082 dan CB1-831LV082 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 51 
Gambar 4.26. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831LV082 dan CB1-831LV082 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 52 
Gambar 4.27. Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 
3 fasa pada bus 831MV081 dan CB5-831MV081 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 53 
Gambar 4.28. Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV081 dan CB5-831MV081 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 54 
Gambar 4.29. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV081 dan CB5-831MV081 open untuk mengatasi 
gangguan……………………..………………………………………...55 
Gambar 4.30. Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV082 dan CB5-831MV082 open untuk mengatasi 
gangguan ………………………………………………………………56 
Gambar 4.31 Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV082 dan CB5-831MV082 open untuk mengatasi 
gangguan ……...……………………………………………………….56 
Gambar 4.32. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV082 dan CB5-831MV082 open untuk mengatasi 
gangguan ............................................................................................... 57 
Gambar 4.33.Respon sudut rotor saat motor starting 341FN01M01 .... 58 
Gambar 4.34. Respon frekuensi saat motor starting 341FN01M01 ...... 59 








































1.1. Latar Belakang 
PT. Semen Indonesia adalah perusahaan BUMN penghasil semen 
terbesar di Indonesia. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan produksi 
semen yang terus meningkat, PT. Semen Indonesia telah melakukan 
perencanaan pembangunan pabrik baru yaitu pabrik Semen Aceh. Dalam 
perencanaannya, sistem kelistrikan pada pabrik Semen Aceh nantinya 
akan menggunakan dua sumber yakni dari PLN pada sistem kelistrikan 
alternatif 1 serta Generator 30MW dan 2x25MW pada sistem kelistrikan 
alternatif 2. Banyak beban – beban motor dengan konsumsi daya besar 
yang nantinya akan dipasang pada pabrik. Tentu hal ini perlu di analisa 
ketika motor – motor tersebut starting ataupun terjadi gangguan hubung 
singkat pada sistem yang dapat menyebabkan gangguan. Untuk 
memperoleh keandalan dari sistem kelistrikan pabrik PT. Semen Aceh 
diperlukan pertimbangan skema kelistrikan jika terjadi gangguan hilang 
kestabilan. 
Gangguan merupakan salah satu faktor penyebab ketidakstabilan 
pada sistem tenaga listrik. Gangguan pada sisi suplai dapat menyebabkan 
generator trip, mengakibatkan sistem pada pabrik tersebut terganggu dan 
mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah daya suplai dengan 
daya beban. Begitu juga dengan gangguan hubung singkat, umumnya 
menyebabkan daya suplai lebih besar dari daya beban. Pada proses motor 
starting juga mempengaruhi sistem jika motor besar dioperasikan dan 
mengambil arus starting yang besar akan mempengaruhi sistem tersebut. 
Beberapa jenis gangguan yang telah disebutkan dapat mengakibatkan 
sistem keluar dari batas stabil. Agar sistem tenaga listrik yang ada tidak 
mengalami collapse atau pemadaman total, maka sebagian beban yang 
bekerja harus dilepaskan agar terjadi keseimbangan antara daya yang 
dibangkitkan dengan kebutuhan beban. 
 
1.2. Permasalahan dan Batasan Masalah 
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana pola operasi pada sistem kelistrikan di PT. SEMEN 
ACEH. 
2. Bagaimana respon frekuensi dan tegangan serta sudut rotor di  
PT. SEMEN ACEH saat dilakukan analisis kestabilan transien. 
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3. Bagaimana merancang skema  load shedding  yang handal jika 
diperlukan pada sistem kelistrikan PT. SEMEN ACEH. 
 
Batasan - batasan yang digunakan untuk menganalisis antara lain : 
1. Analisis kestabilan transien dilakukan pada PT. Semen Aceh 
dengan memperhatikan respon tegangan dan frekuensi untuk 
sistem kelistrikan Alternatif 1 dan respon sudut rotor generator, 
respon tegangan dan frekuensi untuk sistem kelistrikan 
Alternatif 2. 
2. Single Line Diagram (SLD) dan data kelistrikan PT. Semen 
Aceh yang digunakan berasal dari pihak perusahaan. 
3. Perangkat lunak yang digunakan ETAP 12.6. 
 
1.3. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah : 
1) Melaksanakan simulasi studi kestabilan transien sistem 
kelistrikan PT. Semen Indonesia Pabrik Aceh untuk 
mendapatkan rekomendasi yang diperlukan sehingga dicapai 
keandalan serta stabilitas yang layak dan mampu mengatasi 
setiap gangguan - gangguan yang mungkin terjadi antara lain 
gangguan lepasnya generator, hubung singkat dan motor 
starting. 
2) Merancang suatu skema load shedding yang handal pada sistem 
kelistrikan PT. Semen Indonesia Pabrik Aceh untuk pulih dan 
menjaga beban-beban vital akibat hilangnya pembangkitan 
secara tiba-tiba dari generator pada sistem jika menyebabkan 
sistem tidak stabil. 
 
1.4. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini sebagai 
berikut : 
 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data - data sistem kelistrikan dan single line  
diagram dari PT. SEMEN ACEH yang meliputi : data generator, 
data jaringan menengah, data transformator, data motor-motor 




2. Pemodelan Sistem 
Setelah semua data  yang diperlukan untuk analisis transien 
didapatkan, maka dilakukan pemodelan sistem dalam bentuk  
single line diagram dan sekaligus memasukkan data yang 
diperoleh pada  single line diagram agar dapat dilakukan analisis 
power flow dan transien. 
3. Simulasi dan analisis loadflow 
Analisis  loadflow  dilakukan untuk megetahui aliran daya pada 
sistem dan menganalisis skema operasi yang digunakan.  
Dengan mengetahui aliran daya pada sistem ini, nantinya dapat 
menjadi acuan untuk menentukan studi kasus transien yang akan 
dilakukan dengan mempertimbangkan kategori pembebanan 
pada sistem (jumlah daya yang disuplai pada beban). Selain itu 
dapat digunakan untuk acuan dalam pelepasan beban yakni 
menentukan kuantum beban yang dilepas saat terjadi gangguan 
transien agar sistem kembali stabil. 
4. Simulasi Transien 
Setelah menentukan studi kasus untuk analisis transien maka 
dilakukan simulasi sistem saat mengalami gangguan transien. 
Gangguan transien yang disimulasikan ada tiga yakni generator 
outage, motor starting, dan gangguan hubung singkat.  
 Pada simulasi generator outage dan gangguan hubung 
singkat  yang diamati adalah  respon pada bus di bawah 
generator dan bus terjauh dari sistem pada tegangan rendah.  
 Pada simulasi  motor starting  yang diamati adalah respon 
pada  bus di bawah generator, bus yang terhubung pada 
motor dan bus terjauh dari sistem pada tegangan rendah. 
5. Analisis Transien 
Dari hasil simulasi  transien  akan dianalisis respon frekuensi, 
tegangan dan sudut rotor akibat gangguan transien. Perubahan 
dari respon tegangan, frekuensi dan sudut rotor juga akan 
diamati dalam selang waktu yang ditentukan, apakah sistem 
kembali stabil atau tidak berdasarkan  standar yang dijadikan 
acuan. Apabila sistem tidak stabil akan dilakukan  load shedding  
(pelepasan beban)  sesuai  dengan skema pelepasan beban yang 
dirancang. 
6. Penarikan Kesimpulan 
Memberikan kesimpulan mengenai kondisi kestabilan sistem 
akibat gangguan transien di PT. SEMEN ACEH serta 
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memberikan rekomendasi untuk mengatasi gangguan tersebut 
seperti perlu tidaknya dilakukan load shedding. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini terdiri atas lima bab 
dengan uraian sebagai berikut : 
Bab I  : Pendahuluan 
Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai latar 
belakang, permasalahan dan batasan masalah, tujuan, 
metode penelitian, sistematika, dan relevansi atau manfaat. 
Bab II  : Dasar Teori  
Bab ini secara umum membahas stabilitas transient dan 
konsep pelepasan beban.  
Bab III : Sistem Kelistrikan PT. SEMEN ACEH 
Bab ini membahas sistem kelistrikan industri dan spesifikasi 
beban pada PT. SEMEN ACEH 
BAB IV : Simulasi dan Analisis  
Bab ini membahas data hasil simulasi stabilitas transien 
pada generator serta bus akibat gangguan generator outage, 
efek motor starting  dan hubung singkat.  Dari hasil simulasi 
stabilitas transien diperhatikan respon sudut rotor generator, 
respon frekuensi bus dan respon tegangan sebelum, saat dan 
setelah terjadi gangguan.  
BAB V  : Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 
pembahasan yang telah diperoleh. 
 
1.6. Relevansi atau Manfaat 
 Hasil yang diperoleh dari tugas akhir ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut:  
1.  Dapat digunakan untuk menentukan mode operasi yang stabil dan 
aman pada sistem kelistrikan PT. SEMEN ACEH. 
2.  Dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan load shedding  
terhadap sistem kelistrikan PT. SEMEN ACEH. 
3. Dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya tentang 








2.1. Kestabilan Sistem Tenaga Listrik 
Kestabilan sistem tenaga listrik dapat didefinisikan sebagai 
kemampuan dari suatu sistem tenaga listrik untuk tetap berada pada 
kondisi seimbang dalam kondisi operasi normal dan dapat memperoleh 
kembali kondisi seimbang setelah sistem mengalami gangguan. 
Sedangkan sebaliknya, ketidakstabilan terjadi ketika sistem tidak dapat 
memperoleh kondisi seimbang setelah sistem mengalami gangguan [1]. 
Ketidakstabilan dalam sistem tenaga dapat disebabkan oleh banyak 
hal bergantung pada konfigurasi sistem dan pola operasi yang digunakan. 
Secara mendasar masalah kestabilan salah satunya adalah menjaga 
operasi sinkron antar generator yang terinterkoneksi. Kestabilan 
generator ini dipengaruhi oleh perubahan dari sudut daya generator.  
Ketidakstabilan juga dapat terjadi tanpa hilangnya sinkronisasi. 
Sebagai contoh ketika starting motor induksi dimana akan terjadi drop 
tegangan yang besar sehingga sistem tidak stabil. Dalam hal ini yang 
menjadi sorotan adalah kestabilan dan pengaturan tegangan. 
Dalam evaluasi kestabilan memperhatikan ketika sistem mengalami 
gangguan. Gangguan ini dapat berupa gangguan besar dan gangguan 
kecil. Gangguan kecil berupa perubahan beban yang berlangsung terus 
menerus. Gangguan besar seperti lepasnya generator, terjadinya hubung 
singkat. 
Begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem 
tenaga listrik. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam menganalisa 
kestabilan, maka perlu sebuah pengklasifikasian kestabilan sistem tenaga 
listrik. Berdasarkan Paper IEEE definition and classification of power 
system stability, kestabilan sistem tenaga listrik dibagi menjadi tiga 
kategori yaitu : 
1. Kestabilan sudut rotor 
2. Kestabilan frekuensi 
3. Kestabilan tegangan 
Pengklasifikasian sistem tenaga secara keseluruhan dapat dilihat pada 

































Gambar 2.1. Klasifikasi kestabilan sistem tenaga listrik [2] 
 
2.1.1. Kestabilan Sudut Rotor 
 Kestabilan sudut rotor adalah kemampuan dari beberapa mesin 
sinkron yang saling terinterkoneksi pada suatu sistem tenaga untuk 
mempertahankan kondisi sinkron [1]. Kestabilan ini bergantung pada 
kemampuan untuk mempertahankan dan memperoleh kembali 
kesetimbangan antara torsi mekanik dan torsi elektrik dari masing-masing 
mesin sinkron pada sistem. Ketidakstabilan yang mungkin terjadi adalah 
dalam bentuk peningkatan sudut ayunan dari beberapa generator yang 
menyebabkan hilangnya sinkronisasi dengan generator yang lainnya. 
 
2.1.1.1.  Hubungan antara Sudut Rotor dan Daya [1] 
Salah satu karakteristik yang penting dalam kestabilan sistem 
tenaga listrik adalah hubungan antara perubahan daya dan posisi rotor 
pada mesin sinkron. Hubungan sudut rotor dan daya ini sangat tidak 






Mesin 1 Saluran Mesin 2
 
Gambar 2.2. Diagram impedansi sistem dua mesin [1]. 
 
Gambar 2.2. terdiri dari dua mesin sinkron yang terhubung 
melalui sebuah saluran transmisi yang memiliki nilai reaktansi namun 
nilai resistansi dan kapasitansi diabaikan. Diasumsikan bahwa mesin 1 
merupakan generator yang mensuplai daya ke motor yaitu mesin 2. 
Daya yang disalurkan dari generator ke motor merupakan fungsi 
perbedaan sudut (δ) antara dua mesin tersebut. Perbedaan sudut ini 
diakibatkan oleh tiga komponen,  yaitu : 
1. Sudut internal generator δG, sudut dimana rotor dari generator 
mendahului medan putar pada stator. 
2. Perbedaan sudut antara tegangan terminal generator dan motor, sudut 
δL dimana tegangan terminal generator mendahului tegangan motor. 
3. Sudut internal motor δM, sudut dimana rotor tertinggal oleh medan 






Gambar 2.3. Model ideal sistem dua mesin [1]. 
 
Gambar 2.3 menunjukkan sebuah model dari sistem yang dapat 
digunakan untuk menghitung hubungan antara daya terhadap sudut, 
dimana: 
 
EG =  Tegangan internal generator (p.u) 
EM =  Tegangan internal motor (p.u) 
XG =  Reaktansi internal generator (p.u) 
XM =  Reaktansi internal motor (p.u) 




Pada Gambar 2.4. akan ditunjukkan diagram fasor hubungan 
antara tegangan internal motor EM dengan tegangan internal generator EG 


















Gambar 2.4. Diagram Phasor Sistem Dua Mesin [1] 
 
Dari Gambar phasor di atas dapat diperoleh suatu persamaan 
yang menyatakan hubungan daya generator yang ditransfer ke motor 
dalam fungsi sudut : 
  
 𝑃 =  
𝐸𝐺𝐸𝑀
𝑋𝑇
sin𝛿            (2.1) 
  
 XT = XG + XL+ XM           (2.2) 
 
 
2.1.1.2.  Fenomena Kestabilan [1] 
 Pada saat sistem dalam kondisi steady state terdapat 
kesetimbangan antara torsi elektrik dan torsi mekanik dari masing-masing 
generator dan kecepatan tetap konstan. Jika sistem mengalami gangguan, 
titik kesetimbangan ini akan berubah dan mengakibatkan percepatan atau 
perlambatan sudut rotor. Ketika salah satu generator berputar lebih cepat 
dari generator yang lain, posisi sudut rotor relatif terhadap generator yang 
lebih lambat akan meningkat. Perbedaan sudut yang dihasilkan antara 
mesin yang lebih lambat dengan mesin yang lebih cepat bergantung pada 
hubungan daya dan sudut rotor. 




● Kestabilan sudut rotor akibat gangguan kecil  
Kestabilan ini berkaitan dengan kemampuan sistem tenaga 
listrik untuk mempertahankan kondisi sinkron akibat gangguan kecil. 
Kestabilan akibat gangguan kecil ini begantung pada kondisi inisial 
operasi dari sistem. Ketidakstabilan mungkin terjadi dalam dua bentuk 
yaitu peningkatan sudut rotor karena kurangnya torsi sinkronisasi atau 
peningkatan osilasi rotor karena kurangnya torsi damping. 
● Kestabilan sudut rotor akibat gangguan besar atau gangguan transien 
Kestabilan ini berkaitan dengan kemampuan sistem tenaga 
listrik untuk mempertahankan kondisi sinkron akibat gangguan besar 
seperti gangguan hubung singkat. Respon sistem akibat gangguan besar 
ini melibatkan besarnya penyimpangan sudut rotor generator dan 
dipengaruhi juga oleh ketidaklinearan hunbungan sudut daya. 
 Kestabilan transien bergantung pada kondisi inisial dari sistem 
dan juga bergantung pada besarnya gangguan yang terjadi. Untuk 
kestabilan transien biasanya diamati dalam kurun waktu 3-5 detik 
setelah gangguan, atau juga bisa 10-20 detik setelah gangguan jika 
sistemnya sangat besar. 
 
2.1.2. Kestabilan Tegangan [2] 
Kestabilan tegangan dapat diartikan sebagai kemampuan dari 
sistem tenaga listrik untuk mempertahankan kestabilan nilai 
tegangannnya di semua bus pada sistem dalam kondisi operasi normal 
maupun setelah terjadi gangguan. Kestabilan tegangan bergantung pada 
kemampuan untuk mempertahankan dan memperoleh kembali kestabilan 
antara permintaan beban dan suplai daya dari sistem. Ketidakstabilan 
yang mungkin terjadi adalah terjadinya peningkatan atau jatuhnya nilai 
tegangan pada beberapa bus pada sistem. 
Penurunan tegangan bus sistem dapat juga dihubungkan dengan 
ketidakstabilan sudut rotor. Contohnya, ketika terjadi loss of synchronism 
di antara dua grup mesin akan mengakibatkan tegangan yang sangat 
rendah di tengah saluran sistem. 
Kestabilan tegangan dikelompokkan menjadi dua macam, 
berdasarkan gangguannya : 
● Kestabilan tegangan akibat gangguan besar 
Kestabilan ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk 
mempertahankan kestabilan tegangan akibat gangguan besar seperti 
lepasnya pembangkit dan gangguan hubung singkat. Kemampuan 
10 
 
sistem ini ditentukan oleh karakteristik sistem dan beban serta proteksi 
yang ada. 
● Kestabilan tegangan akibat gangguan kecil 
Kestabilan ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk 
mempertahankan kestabilan tegangan akibat gangguan kecil seperti 
perubahan beban.   
  
2.1.3. Kestabilan Frekuensi [2] 
Kestabilan ini berkaitan dengan kemampuan dari sistem untuk 
mempertahankan kestabilan frekuensi akibat gangguan pada sistem yang 
mengakibatkan ketidakseimbangan antara pembangkitan dan beban. 
Ketidakstabilan yang mungkin terjadi berupa ayunan frekuensi yang 
dapat mengakibatkan putusnya unit pembangkit atau beban. 
Pada umumnya masalah kestabilan frekuensi dikaitkan dengan 
ketidakmampuan dari respons peralatan, koordinasi yang jelek pada 
peralatan kontrol dan peralatan proteksi, atau kurangnya daya cadangan 
pembangkitan.  
Selama terjadinya penyimpangan frekuensi, besarnya tegangan 
mungkin dapat berubah dengan signifikan, terutama untuk kondisi 
islanding yang menggunakan underfrequency load shedding untuk 
melepas bebannya. Perubahan nilai tegangan yang mungkin 
prosentasenya lebih besar dari perubahan frekuensi dapat mengakibatkan 
ketidakseimbangan antara pembangkitan dan beban. 
 
2.2. Kestabilan Transien 
Kestabilan transien merupakan kemampuan dari sistem tenaga listrik 
untuk mempertahankan kondisi sinkron ketika sistem mengalami 
gangguan transien [1]. Gangguan transien ini berupa gangguan besar yang 
terjadi pada sistem seperti gangguan hubung singkat, lepasnya 
pembangkit, motor starting serta penambahan beban secara tiba-tiba. 
  
2.2.1. Hubung Singkat 
 Gangguan hubung singkat merupakan gangguan yang paling 
terjadi dalam satu sistem tenaga listrik. Gangguan hubung singkat ini 
dapat disebabkan adanya sambaran petir, kegagalan isolasi, gangguan 
binatang dan ranting pohon. Saat terjadi hubung singkat, arus yang 
mengalir menuju titik gangguan bernilai sangat besar sehingga tegangan 
di sekitar titik gangguan akan menurun secara signifikan. Semakin besar 
arus hubung singkat maka semakin rendah tegangan di sekitar titik 
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gangguan. Hal ini akan mengakibatkan kestabilan sistem menjadi 
terganggu. Selain itu dapat merusak peralatan karena nilai arus yang 
sangat besar. 
 
2.2.2. Motor Starting 
Pada saat motor di start, ada arus yang sangat tinggi yang besarnya 
berkali-kali dari arus nominal. Arus ini disebut dengan locked rotor 
current (LRC) yang nilainya bervariasi pada tiap motor. Arus starting 
yang sangat besar ini akan mengakibatkan drop tegangan pada sistem. Hal 
ini dikarenakan arus yang besar ini melewati impedansi saluran, trafo 
sehingga drop tegangan pada saluran semakin besar. Selain itu arus 
starting  yang besar juga akan mengakibatkan rugi-rugi daya aktif pada 
saluran bertambah besar sehingga dapat menurunkan frekuensi generator. 
Drop tegangan dan turunnya frekuensi ini dapat mengakibatkan 
kestabilan sistem menjadi terganggu. 
 
2.2.3. Penambahan Beban Secara Tiba-Tiba [3] 
Penambahan beban pada suatu sistem tenaga listrik dapat 
mengakibatkan timbulnya gangguan peralihan jika: 
a.   Jumlah beban melebihi batas kestabilan keadaan mantap untuk kondisi   
tegangan dan reaktansi rangkaian tertentu 
b.  Jika beban  dinaikkan sampai terjadi osilasi, sehingga menyebabkan 
sistem mengalami ayunan yang melebihi titik kritis yang tidak dapat 
kembali.  
Apabila sistem tenaga listrik dilakukan pembebanan dengan 
beban penuh secara tiba-tiba, maka arus yang diperlukan sangat besar 
akibatnya frekuensi sistem akan turun dengan cepat. Pada kondisi 
demikian sistem akan keluar dari keadaan sinkron walaupun besar beban  
belum mencapai batas kestabilan mantap yaitu daya maksimumnya. Hal 
ini dikarenakan daya keluar elektris generator jauh melampaui daya 
masukan mekanis generator atau daya yang dihasilkan penggerak mula, 
dan kekurangan ini disuplai dengan berkurangnya energi kinetis 
generator. Sehingga putaran generator turun atau frekuensi sistem turun, 
sudut daya 𝛿 bertambah besar dan melampaui sudut kritisnya, akibatnya 
generator akan lepas sinkron atau tidak stabil. Sesaat dilakukannya 
pembebanan tersebut, rotor generator akan mengalami ayunan dan 





2.3. Persamaan Ayunan Generator [4] 
Persamaan pengaturan gerakan rotor satu mesin sinkron didasarkan 
pada prinsip dasar dinamika yang menyatakan bahwa torsi percepatan 
adalah hasil perkalian dari momen inersia dan percepatan sudut. Dalam 






 = 𝑇𝑎 = 𝑇𝑚- 𝑇𝑒             (2.3) 
 
Dimana, 
J  Momen kelembaman total dari massa rotor dalam kg-𝑚2 
𝜃𝑚 Pergeseran sudut dari rotor terhadap suatu sumbu yang       diam 
dalam radian mekanis (rad) 
𝑡  Waktu dalam detik (s) 
𝑇𝑚 Momen putar mekanis atau poros penggerak yang diberikan oleh 
prime mover dikurangi dengan momen putar perlambatan 
(retarding) yang disebabkan oleh rugi-rugi perputaran, dalam N-
m 
𝑇𝑒  Momen putar elektris atau elektromagnetik, dalam N-m 
𝑇𝑎 Momen putar kecepatan percepatan bersih (net), dalam N-m 
 
 Tm merupakan torsi mekanik dari rotor generator yang sifatnya 
cenderung mempercepat putaran rotor. Pada kondisi stabil (stady state), 
besar torsi mekanik (Tm ) sama dengan besar torsi elektris (Te) sehingga 
tidak ada  momen percepatan (accellerating torque). Dalam kondisi ini 
dapat dikatakan bahwa tidak terdapat percepatan maupun perlambatan 
pada rotor generator. Namun, pada kondisi yang tidak stabil akibat 
gangguan dapat menyebabkan adanya perbedaaan anatara besar torsi 
mekanik dan torsi elektris. Sehingga, dapat menyebabkan adanya 
percepatan ataupun perlambatan pada rotor generator. 
Pada persamaan (2.3) karena θm diukur terhadap sumbu yang 
diam, maka untuk mengukur posisi sudut rotor terhadap sumbu yang 
berputar dengan kecepatan sinkron adalah seperti persamaan berikut: 
 
𝜃𝑚 = 𝜔𝑚𝑡 + 𝛿𝑚             (2.4) 
 
dengan δm adalah pergeseran sudut rotor dalam radian terhadap sumbu 
yang berputar dengan kecepatan sinkron. Penurunan persamaan (2.4) 
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            (2.5) 
dan percepatan rotor diperoleh dengan menurunkan persamaan 2.5 






             (2.6) 





= 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒             (2.7) 













= 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒            (2.10) 
Pada data mesin yang digunakan untuk analisa kestabilan sistem, 
sering ditemui konstanta yang berhubungan dengan momen inersia yang 
disimbolkan dengan H, secara matematika dirumuskan: 
 
𝐻 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑀𝐽 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑟𝑜𝑛










𝑆𝑚𝑎𝑐ℎ           (2.12) 
Dengan memasukkan persamaan (2.12) ke dalam persamaan 







= 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒           (2.13) 
 





















= 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒             𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡         (2.14) 
 
2.4. Sistem Pengoperasian Load Shedding [5] 
 Jika terjadi gangguan pada sistem yang menyebabkan besarnya 
suplai daya yang dihasilkan oleh pembangkit tidak mencukupi kebutuhan 
beban misalnya karena adanya pembangkit yang lepas (trip), maka untuk 
mencegah terjadinya ketidakstabilan sistem perlu dilakukan pelepasan 
beban (load shedding). Keadaan yang kritis pada sistem dapat dideteksi 
melalui frekuensi sistem yang menurun dengan cepat. Hal ini 
diilustrasikan pada gambar 2.5. 
  
Gambar 2.5. Perubahan frekuensi sebagai fungsi waktu dengan adanya 
pelepasan beban [5] 
 
Pada saat t=tA, ada unit pembangkit yang lepas sehingga frekuensi 
menurun dengan tajam. Penurunan frekuensi sistem ini bisa melalui garis 
1, garis 2 atau garis 3 bergantung pada besarnya kapasitas pembangkit 
yang lepas dibandingkan dengan kebutuhan beban yang ada. Semakin 
besar daya yang yang hilang maka akan semakin cepat frekuensi 
menurun. Kecepatan menurunnya frekuensi sistem juga bergantung pada 
inersia sistem. Semakin besar nilai inersia, makin kokoh sistemnya dan 
makin lambat turunnya frekuensi. 
Pada gambar 2.5 dimisalkan frekuensi sistem menurun mengikuti 
garis 2. Setelah mencapai titik B dilakukan pelepasan beban tahap 


















mendeteksi turunnya frekuensi sistem mencapai Fr. Setelah dilakukan 
pelepasan beban tahap pertama, kecepatan turunnya frekuensi berkurang. 
Namun karena kurangnya suplai daya frekuensi sistem masih menurun 
hingga titik C, sehingga dilakukan pelepasan beban tahap kedua setelah 
UFR mendeteksi turunnya frekuensi hingga fC. 
Setelah dilakukan pelepasan beban tahap kedua, sistem mulai 
kembali stabil ditunjukkan dengan tidak menurunnya frekuensi sistem. 
Frekuensi sistem naik hingga titik D dikarenakan telah dilakukan 
pelepasan beban tahap kedua besarnya suplai daya lebih besar daripada 
total beban. Dimulai dari titik D, governor pembangkit mulai bekerja 
melakukan pengaturan primer yaitu selama tD. 
Waktu sebelum bekerjanya governor ini (tD) berkisar selama 4 detik. 
Periode sebelum governor melakukan pengaturan primer disebut periode 
transien dan berlangsung selama kira-kira 4 detik. Setelah governor 
melakukan pengaturan primer maka frekuensi sistem naik hingga 
mencapai fE. Kemampuan governor melakukan pengaturan primer 
bergantung pada besarnya spinning reserve yang masih tersedia dalam 
sistem.Setelah mencapai titik E masih ada penyimpangan frekuensi 
sebesar F dari frekuensi sistem yang diinginkan yaitu fO dan 
penyimpangan ini dikoreksi dengan pengaturan sekunder oleh governor 
yang dimulai pada titik F dan akhirnya frekuensi sistem kembali stabil 
pada titik G. 
Apabila unit pembangkit yang lepas tidak begitu besar mungkin 
penuruna frekuensi tidak mencapai titik C sehingga dengan pelepasan 
beban tahap pertama saja sudah cukup untuk mengembalikan sistem 
menjadi stabil. Dalam prakteknya, pelepasan beban dilakukan dengan 
memasang UFR (Under Frequency Relay) pada berbagai feeder distribusi 
yang dipilih menurut kondisi setempat. Jumlah UFR harus sedikitnya 
cukup untuk melepas beban sebesar unit terbesar dalam sistem. 
Penurunan frekuensi bisa terjadi pada saat lepasnya pembangkit. 
Selama kurun waktu 2 detik yaitu periode ketika governor belum bekerja, 
frekuensi menurun dengan cepat dan mencapai tingkatan yang minimum.  
Kemudian governor bekerja sehingga frekuensi kembali pas kondisi stabil 
yang lebih rendah dari frekuensi normalnya. Frekuensi ini disebut 
frekuensi residu. Skema pelepasan yang tepat harus menentukan 
frekuensi minimum dan frekuensi residu. 
Pelepasan beban dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 
1. Pelepasan beban secara manual (Manual Load Shedding) 
2. Pelepasan beban secara otomatis (AutomaticLoad Shedding) 
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2.4.1. Pelepasan Beban Secara Manual 
 Pelepasan beban secara manual hanya dapat dipakai dalam 
keadaan yang tidak begitu penting, seperti perkembangan beban yang 
melebihi kapasitas pembangkit atau turunnya tegangan di dalam daerah 
tertentu yang disebabkan oleh gangguan. Dalam keadaan darurat karena 
turunnya tegangan hingga 80%, operator akan mengambil inisiatif sendiri 
untuk melakukan pelepasan beban. 
 Kekurangan dari pelepasan beban secara manual alah kebutuhan 
akan operator yang siap dan handal karena keterlambatan operator dalam 
mengatasi permasalahan ini akan berakibat fatal pada stabilitas sistem. 
 
2.4.2. Pelepasan Beban Secara Otomatis 
 Dalam perencanaan pelepasan beban secara otomatis 
memerlukan pemasangan alat yang tepat dana dapat melindungi sistem 
dengan cepat apabila terjadi penurunan frekuensi yang besar dalam waktu 
yang sangat singkat. Alat tersebut adalah UFR (Under Frequency Relay). 
Rele ini digunakan untuk mendeteksi frekuensi pada satu batas tertentu.  
 
2.5. Standar yang Digunakan untuk Analisis Kestabilan 
Transien 








IEEE Std C37.106-2003 merupakan standar yang digunakan untuk 
proteksi frekuensi abnormal dari pembangkit dimana standar ini 
digunakan untuk sistem dengan frekuensi 60 Hz. Pada tugas akhir ini 
standar ini akan digunakan sebagi asumsi untuk standar frekuensi sistem 
50 Hz. 
Gambar 2.6. menunjukkan batas operasi frekuensi abnormal untuk 
steam turbin dimana daerah antara 59.5 Hz dan 60.5 Hz merupakan batas 
untuk operasi kontinu dari generator turbin uap. Sedangkan untuk daerah 
yang diarsir adalah daerah terlarang frekuensi abnormal dalam batas 
waktu tertentu. Sebagai contoh, frekuensi steam turbin generator hanya 
boleh turun menjadi 59.5 Hz selama 10 detik. 
 
2.5.2. Standar Tegangan [7] 
 Standar yang digunakan untuk tegangan nominal dalam kondisi 
normal adalah berdasarkan standar PLN, yaitu : 
- 500 kV +5%, -5% 
- 150 kV +5%, -10% 
- 70 kV +5%, -10% 
- kV +5%, -10% 
Sedangkan standar yang digunakan untuk kedip tegangan adalah 
IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality 
(IEEE Std 1159-1995 ).  
 
 
Gambar 2.7. Definisi Voltage Magnitude Event berdasarkan standar 
IEEE 1159-195 [7] 
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 Gambar 2.7. menunjukkan bahwa untuk kedip tegangan batas 
nilai yang diperbolehkan adalah 10% untuk momentary selama 3 detik 
senagkan untuk temporary selama 1 menit. 
 
2.5.3. Standar Pelepasan Beban [8] 
Skema pelepasan beban menurut standar ANSI/IEEE C37.106-
1987 ada dua jenis, yakni pelepasan beban menggunakan tiga langkah dan 
pelepasan beban menggunakan enam langkah. Pada Tabel 2.1 dan Tabel 
2.2 akan dipaparkan skema pelepasan beban tiga langkah sesuai dengan 
standar ANSI/IEEE C37.106-1987. 
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SISTEM KELISTRIKAN PT. SEMEN INDONESIA 
PABRIK ACEH 
 
3.1. Metode Pelaksanaan Studi 
Metodologi yang digunakan untuk melakukan studi analisis 
kestabilan transien pada sistem kelistrikan PT. SEMEN ACEH dapat 






























Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Pelaksanaan Studi 
Pengumpulan Data Single Line Diagram, Peralatan-peralatan, dan 
Pola Operasi 
Pemodelan sistem  dalam bentuk Single Line diagram 
menggunakan software ETAP 12.6 
Simulasi dan analisis Power Flow sebagai acuan menentukan studi 
kasus dan pelepasan beban 
Simulasi dan analisis transient stability dari gangguan short circuit, 











3.2. Sistem Kelistrikan di PT. SEMEN ACEH 
PT. SEMEN ACEH merupakan salah satu perusahaan penghasil 
semen di Indonesia yang terletak di Pidie, Aceh. Pada perencanaannya, 
PT. SEMEN ACEH memiliki sebuah sistem yang cukup besar dan cukup 
kompleks. Terdapat 2 alternatif sistem kelistrikan yang akan dipasang 
nantinya dengan sumber yang berbeda antara lain : 
1. Alternatif 1 dengan sumber grid PLN (3091MVAsc) 
2. Alternatif 2 dengan sumber generator 30 MW dan 2 x 25MW 
Level tegangan yang digunakan pada sistem kelistrikan Alternatif 
1 antara lain 150kV,  6,3 kV dan 0,4 kV dan pada sistem kelistrikan 
Alternatif 2 antara lain 11kV,  6,3 kV dan 0,4 kV. Sistem ini begitu besar 
dan kompleks sehingga diperlukan peralatan – peralatan yang handal dan 
berkualitas agar menjamin kontinuitas proses pengolahan di PT.SEMEN 
ACEH. 
 
3.3. Data Kelistrikan PT. SEMEN ACEH 
3.3.1. Sistem Pembangkitan 
 Sistem pembangkitan yang direncanakan PT. SEMEN ACEH 
ada 2 unit pembangkit yang digunakan untuk menyuplai beban yang 
besar. Pada sistem kelistrikan Alternatif 1 PT.SEMEN ACEH terdiri dari 
sistem grid PLN dengan besar MVAsc 3091MVA. Sedangkan pada 
sistem kelistrikan Alternatif 2 PT.SEMEN ACEH terdiri dari 3 unit 
pembangkit berkapasitas masing – masing 30 MW dan 2x25MW. Semua 
pembangkitan tersebut menyuplai seluruh plant PT.SEMEN ACEH. 
Berikut adalah tabel data kapasitas pembangkit di PT.SEMEN ACEH: 
 
Tabel 3.1 Data Kapasitas Pembangkit di PT.SEMEN ACEH 
No ID MW MVA kV PF (%) 
1 841BG01 30 37,5 11 80 
2 841BG02 25 31,25 11 80 
3 841BG03 25 31,25 11 80 
 
Dari 3 unit generator yang beroperasi, 2 unit dioperasikan 
sebagai voltage control dan 1  unit dioperasikan sebagai swing. Swing 
generator terletak pada generator dengan ID 841BG01. Berikut adalah 




Tabel 3.2 Data Kapasitas Pembangkit di PT.SEMEN ACEH 
STG 841BG01 841BG02 
Manufaktur Steam Turbine Steam Turbine 
Rating Generator 30 MW 25 MW 
Rating Frekuensi 50 Hz 50 Hz 
Rating Tegangan 11 kV 11 kV 
Rating PF 0,8 0,8 
FLA Rating 1968 A 1640 A 
Pole 4 2 
RPM 1500 3000 
 




Xd 176% 191,4% 
Xd' 28,7% 19,62% 
Xd" 18,1% 12,22% 
X2 18,1% 14,9% 
X0 7,3% 6,37% 
 
3.3.2. Sistem Distribusi  
 Sistem distribusi yang digunakan pada PT.SEMEN ACEH 
adalah tipe radial dan level tegangan yang digunakan dalam sistem ini 
terdiri dari tiga level tegangan yang berbeda yaitu 150kV;  6,3 kV dan 0,4 
kV untuk sistem Alternatif 1 dan 11kV;  6,3 kV dan 0,4 kV untuk sistem 
Alternatif 2. Sistem distribusi memiliki 3 transformator yang akan 
membagi daya ke 3 substation utama. Substation tersebut akan dibagi 
menjadi bagian – bagian Electrical Room dengan jumlah 13 Electrical 
Room yang memeiliki fungsi operasi yang berbeda – beda dengan rating 
tegangan 6,3kV. 
Berikut adalah data transformator yang terpasang dan digunakan 






Tabel 3.4 Data Transformator PT. SEMEN ACEH (2-Winding) 
No Transformer ID 
Rating 
 MVA  Prim. KV Sec. KV 
1 831TM01.1 2,500 6,300 0,400 
2 831TM02.1 2,500 6,300 0,400 
3 831TM03.1 2,500 6,300 0,400 
4 831TM04.1 3,000 6,300 0,400 
5 831TM05.1 2,500 6,300 0,400 
6 831TM05.2 3,000 6,300 0,400 
7 831TM05.3 2,500 6,300 0,400 
8 831TM05.3 2,500 6,300 0,400 
9 831TM06.1 1,600 6,300 0,400 
10 831TM07.1 2,500 6,300 0,400 
11 831TM08.1 2,500 6,300 0,400 
12 831TM08.2 2,500 6,300 0,400 
13 831TM09.1 1,600 6,300 0,400 
14 831TM10.1 1,600 6,300 0,400 
15 831TM11.1 2,500 6,300 0,400 
16 831TM12.1 1,600 6,300 0,400 
17 831TM12.2 2,500 6,300 0,400 
18 831TM13.1 2,500 6,300 0,400 
19 341SR01TM1 0,630 6,300 0,700 
20 341FN03TM1 3,818 6,300 1,835 
21 441FN01TM1 3,818 6,300 1,835 
22 441FN02TM1 3,818 6,300 1,835 
23 471FN03TM1 0,630 6,300 0,700 
24 441FN18TM1 1,000 6,300 0,700 
25 541SR01TM1 0,500 6,300 0,700 
26 541FN05TM1 3,818 6,300 1,835 
27 542SR01TM1 0,500 6,300 0,700 















Winding MVA kV 
 
811TX01 
Primary: 30,000 150,000 
1 Secondary: 30,000 6,300 
 Tertiary: 5,000 6,300 
2 811TX02 
Primary: 30,000 150,000 
Secondary: 30,000 6,300 
Tertiary: 5,000 6,300 
3 811TX03 
Primary: 30,000 150,000 
Secondary: 30,000 6,300 




Primary: 5,300 6,300 
Secondary: 1,750 0,700 




Primary: 2,500 6,300 
Secondary: 1,500 0,700 
Tertiary: 1,500 0,700 
  
Untuk sistem kelistrikan Alternatif 2, trafo 3-winding yang 
dipasang memiliki nilai rating tegangan 11 kV pada sisi primer dan 6,3 
kV pada sisi sekunder dengan kapasitas daya yang sama dengan trafo 3-
winding pada sistem kelistrikan Alternatif 1. 
 
3.3.3. Data Beban 
Jumlah kapasitas pembeban yang terpasang pada plant PT. 
Semen Aceh dijabarkan pada Tabel 3.7 dengan 3 Substation utama yang 
terdiri dari beberapa Electrical Room. 
 
 Tabel 3.6 Data Pembebanan PT.SEMEN ACEH  





ER 01 1,500 
2 ER 02 1,000 
3 ER 03 0,600 




Tabel 3.6 Data Pembebanan PT.SEMEN ACEH (lanjutan) 





ER 05 11,400 
6 ER 06 0,700 
7 ER 07 3,100 
8 
3 
ER 08 12,900 
9 ER 09 1,100 
10 ER 10 0,900 
11 ER 11 0,900 
12 ER 12 1,600 
13 ER 13 0,500 
 
3.4. Data Kontrol Generator PT. SEMEN ACEH 
3.4.1 Model Exciter 
Pada sistem kelistrikan PT.SEMEN ACEH menggunakan 
exciter tipe ST1 untuk Generator 841BG02 dan 841BG03. Model block 
diagram pada saat simulasi kestabilan transien didapatkan dari ETAP. 
 
Tabel 3.7 Parameter exciter tipe ST1 
Parameter Definition Unit 
VRmax Maximum value of the regulator output voltage p.u. 
VRmin Minimum value of the regulator output voltage p.u. 
VImax Maximum internal signal within voltage regulator p.u. 
VImin Minimum internal signal within voltage regulator p.u. 
KA Regulator gain p.u. 
KC Regulator gain p.u. 
KF Regulator stabilizing circuit gain p.u. 
TA Regulator amplifier time constant Sec. 
TB Voltage Regulator amplifier time constant Sec. 
TC Voltage Regulator amplifier time constant Sec. 
TF Regulator stabilizing circuit time constant Sec. 





Gambar 3.2 Diagram Blok Exciter Tipe ST1 
 
3.4.4 Model Governor 
Pada sistem kelistrikan PT.SEMEN TONASA masing-masing 
menggunakan governor tipe 2301 untuk generator 2x35 MW dan tipe 505 
untuk generator 2x25 MW. Model block diagram pada saat simulasi 
kestabilan transien didapatkan dari ETAP. 
 
Tabel 3.8 Parameter governor tipe 505 
Parameter Definition Unit 
Mode Droop or Isoch   
Droop1 Steady-state speed droop % 
Droop2 Extraction loop droop  % 
Efmax Max. extraction flow  T/Hr 
ExtFlow Turbine extraction flow  % 
ExtPress Extraction pressure  % 
Hpa Min. extraction @ max. power  T/Hr 
HPb Max. extraction @ min. power  T/Hr 
HPc Min. extraction @ min. power  T/Hr 
Hpmax Max. HP flow  T/Hr 
I1 <D> Speed loop integral (Droop mode) % 
I1 <I> Speed loop integral gain in (Isoch mode) % 
I2 Extraction loop integral gain  % 
L1 Up limit for speed loop output  % 
L2 Low limit for speed loop output  % 




Tabel 3.8 Parameter governor tipe 505 (lanjutan) 
Parameter Definition Unit 
L4 Low limit for extraction loop output  % 
P1 <D> Speed loop proportional gain (Droop mode) % 
P1 <I> Speed loop proportional gain (Isoch mode) % 
P2  Extraction loop proportional gain  % 
RampRate Speed reference ramp rate  % 
Sa Max. power @ min. extraction  %/Sec. 
Sb Min. power @ max. extraction  kW 
Sc Min. power @ min. extraction  kW 
SDR1 Speed loop parameter (Droop mode) % 
SDR1 <I> Speed loop parameter (Isoch mode) % 
SDR2 Extraction loop parameter  % 
Smax Max. power  kW 
Ta1 HP valve actuator time constant  Sec. 
Ta2 LV valve actuator time constant  Sec. 
Tm1 Turbine time constant (shaft power output) Sec. 
Tm2 Turbine time constant (extraction flow)  Sec. 
TS Controller sample time  Sec. 
 
Tabel 3.9 Parameter governor tipe 2301 
Parameter Definition Unit 
Mode Droop or Isoch   
LS GP# Load Sharing Group Number   
Droop Steady-state speed droop in second % 
qmax Min. shaft position in degrees Deg 
qmin Max. shaft position in degrees Deg 
a Gain setting   
b Reset setting   
r Actuator compensation setting   
K1 Partially very high pressure power fraction Deg/A 
t Actuator time constant Sec. 
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Tabel 3.9 Parameter governor tipe 2301 (lanjutan) 
Parameter Definition Unit 
T1 Engine Dead Time Constant Sec. 
T2 Amplifier / compensator time constant Sec. 
Pmax Maximum shaft power MW or 
kW* 
Pmin Minimum shaft power MW or 
kW* 
k Internal variable ( = MVA/(qmax-qmax)) Pm  
p.u./Deg 













SIMULASI DAN ANALISIS KESTABILAN 
TRANSIEN DI PT. SEMEN ACEH 
 
4.1. Pemodelan Sistem Kelistrikan PT. SEMEN ACEH 
 Gambar di lampiran merupakan hasil pemodelan single line 
diagram PT. SEMEN ACEH yang dimodelkan berdasarkan data-data 
yang ada. Setelah melakukan pemodelan sistem dilanjutkan dengan 
melakukan simulasi transient stability menggunakan software ETAP 12.6 
berdasarkan kasus-kasus yang dapat mengganggu kestabilan sistem. Pada 
tugas akhir ini akan dianalisis respon sudut rotor, frekuensi dan tegangan 
sistem saat terjadi generator outage, motor starting dan gangguan hubung 
singkat. 
 
4.2. Total Pembangkitan dan Beban PT SEMEN ACEH 
 
Tabel 4.1. Total pembangkitan dan beban di PT. SEMEN ACEH pada 
sistem kelistrikan Alternatif 1 
Keterangan MW Mvar MVA % PF 
Sources Swing Bus (es) 42,364 14,817 44,881 94,39 Lag 
Sources Non-Swing Bus - - - - 
Total Demand 42,364 14,817 44,881 94,39 Lag 
Total Motor Load 37,943 39,570 54,822 69,21 Lag 
Total Static Load 1,433 -3,478 31,511 80 Lead 
Apparent Losses 2,987 -6,725   
 
Tabel 4.2. Total pembangkitan dan beban di PT. SEMEN ACEH pada 
sistem kelistrikan Alternatif 2 
Keterangan MW Mvar MVA % PF 
Sources Swing Bus (es) 10,380 4,952 11,501 90,26 Lag 
Sources Non-Swing Bus 32,000 9,903 33,498 95,53 Lag 
Total Demand 42,380 14,855 44,908 94,37 Lag 
Total Motor Load 37,943 39,570 54,822 69,21 Lag 
Total Static Load 1,449 -31,437 31,471 4,60 Lead 
Apparent Losses 2,988 6,722   
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 Total pembangkitan di PT. SEMEN ACEH sebesar 44,881 MVA 
dengan faktor daya 94,39 lagging terdiri dari PLN untuk Alternatif 1 dan 
sebesar 44,908 MVA terdiri dari generator yang dioperasikan swing 
sebesar 11,501 MVA dengan faktor daya 90,26 lagging dan generator 
yang dioperasikan voltage control sebesar 33,498 MVA dengan faktor 
daya 95,53 lagging. Sedangkan untuk beban, total beban motor di PT. 
SEMEN ACEH sebesar 37,943 MVA dengan faktor daya 69,21 lagging 
dan total beban statis sebesar 31,471 MVA dengan faktor daya 4,60 
leading. 
 
4.3. Studi kasus kestabilan transien 
 Dalam analisis stabilitas transien di PT. SEMEN ACEH akan 
disimulasikan beberapa kasus gangguan yang dapat mengganggu 
stabilitas sistem diantaranya : 
a) Generator outage : 
Pada kasus ini terdapat terdapat salah satu generator (841BG02) 
yang lepas dari sistem. Studi kasus ini hanya dilakukan pada 
sistem kelistrikan alternatif 2. 
b) Hubung singkat : 
Pada kasus ini disimulasikan gangguan hubung singkat pada 
setiap level tegangan : 
 Tegangan 6.3 kV : bus 831MV081 dan 831MV082 
 Tegangan 0,4 kV : bus 831LV081 dan 831LV082 
c) Motor starting : 
Pada kasus ini disimulasikan saat terjadi starting motor terbesar 
pada sistem (Motor 341FN02M01). 
 
 Tabel 4.3 menjelaskan studi kasus yang telah disimulasikan 
secara lengkap : 
 
Tabel 4.3. Studi kasus kestabilan transien Alternatif 1 
Kasus Keterangan Waktu (s) 
Short Circuit     
SC 6.3kV 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831MV08.1 
2 
831MV08.1-CB5 open 2,3 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831MV08.2 
2 
831MV08.2-CB5 open 2,3 
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Tabel 4.3. Studi kasus kestabilan transien Alternatif 1 (lanjutan) 
Kasus Keterangan Waktu (s) 
Short Circuit     
SC 0.4kV 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831LV08.1 
2 
831LV08.1-CB1 open 2,3 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831LV08.2 
2 
831LV08.2-CB1 open 2,3 
Motor Starting   
MS 7100 Motor 341FN02M01 7100kW start 2 
 
Tabel 4.4. Studi kasus kestabilan transien Alternatif 2 
Kasus Keterangan Waktu (s) 
Generator Outage     
Gen Out 1 Generator 841BG02 trip 2 
Gen Out 1 LS 
Generator 841BG02 trip 2 
Load shedding tahap 1 2,451 
Load shedding tahap 2 2,772 
Short Circuit   
SC 6.3kV 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831MV08.1 
2 
831MV08.1-CB5 open 2,3 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831MV08.2 
2 
831MV08.2-CB5 open 2,3 
SC 0.4kV 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831LV08.1 
2 
831LV08.1-CB1 open 2,3 
Hubung singkat 3 fasa pada bus 
831LV08.2 
2 
831LV08.2-CB1 open 2,3 
Motor Starting   
MS 7100 Motor 341FN02M01 7100kW start 2  
 
Dari kasus di atas, untuk studi kasus generator outage dan hubung 
singkat bus yang digunakan sebagai indikasi stabilitas sistem adalah : 
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a. Main Bus Sistem : bus yang mewakili tegangan 11 kV pada 
sistem kelistrikan alternative 2 
b. Main Bus PLN : bus yang mewakili tegangan 150kV pada 
sistem kelistrikan alternatif 1  
c. 831MV012 : bus yang mewakili tegangan 6.3 kV 
d. 831LV052 : bus yang mewakili tegangan 0.4 kV 
Sedangkan untuk kasus motor starting bus yang digunakan 
sebagai indikasi stabilitas sistem adalah : 
e. Bus 341FN01M01 : bus yang terhubung dengan motor 
 Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
analisis kestabilan transien yaitu: 
a. Mengamati respon frekuensi dan tegangan sistem untuk sistem 
kelistrikan alternatif 1 dan respon frekuensi dan tegangan sistem 
serta sudut rotor generator untuk alternatif 2. 
b. Menganalisis apakah respon frekuensi dan tegangan serta sudut 
rotor kembali stabil atau tidak sesuai dengan standar yang 
diijinkan. 
c. Jika sistem belum mampu mencapai kondisi stabil sesuai standar, 
maka dilakukan mekanisme pelepasan beban (load shedding). 
 
4.4. Simulasi dan analisis kestabilan transien 
 Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hasil simulasi dan 
analisis dari setiap kasus yang disimulasikan. Respon sistem yang 
dianalisis meliputi respon sudut rotor, frekuensi dan tegangan sistem. 
 
4.4.1. Simulasi kestabilan transien untuk kasus short circuit pada 
Alternatif 1 
 
Pada sub bab ini akan dianalisis hasil simulasi untuk kasus Short 
circuit pada sistem kelistrikan Alternatif 1. 
 
4.4.1.1. Studi Kasus SC 0.4 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 0.4 kV 
bus 831LV08.1 (t=2 detik), CB1-831LV081 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV081 yang mewakili 
profil tegangan 0,4kV. Gangguan hubung singkat disimulasikan pada 
detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB1-831LV081 open untuk 





Gambar 4.1. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831LV081 
 
Pada gambar 4.1 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV081. Saat 
terjadi gangguan hubung singkat pada bus bus 831LV081 pada detik ke 
2, frekuensi sistem tidak berubah dengan nilai 100%. Hal ini diakibatkan 
karena frekuesni sumber PLN yang terlalu kuat sehingga sistem tetap 
stabil meskipun mengalami gangguan. 
 
 
Gambar 4.2. Respon tegangan saat terjadi gangguan hubung singkat 3 


































Pada gambar 4.2 dapat dilihat respon tegangan sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV081 pada 
detik ke 2. Setelah terjadi gangguan, tegangan pada masing-masing bus 
sistem menurun hingga 95,91% dan kembali naik menjadi 96,88%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 
tegangan sistem dapat dikatakan stabil. 
 
4.4.1.2. Studi Kasus SC 0.4 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 0.4 kV 
bus 831LV08.2 (t=2 detik), CB1-831LV082 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV082 yang mewakili 
profil tegangan 0,4 kV. Gangguan hubung singkat disimulasikan pada 
detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB1-831LV082  open untuk 




Gambar 4.3. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831LV082 
 
Pada gambar 4.3 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV082. Saat 
terjadi gangguan hubung singkat pada bus bus 831LV082 pada detik ke 



















karena frekuensi sumber PLN yang terlalu kuat sehingga sistem tetap 
stabil meskipun mengalami gangguan. 
 
 
Gambar 4.4. Respon respon tegangan saat terjadi gangguan hubung 
singkat 3 fasa pada bus 831LV082 dan CB1-831LV082 open untuk 
mengatasi gangguan. 
 
Pada gambar 4.4 dapat dilihat respon tegangan sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat pada bus 831LV082 pada detik ke 
2. Setelah terjadi gangguan tegangan pada masing-masing bus sistem 
menurun hingga 95,92% dan kembali naik menjadi 96,88%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 
tegangan sistem dapat dikatakan stabil. 
 
4.4.1.3. Studi Kasus SC 6.3 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 6.3 kV 
bus 83MLV08.1 (t=2 detik), CB5-831MV081 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV081 yang mewakili 
profil tegangan 6,3 kV. Gangguan hubung singkat disimulasikan pada 
detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB5-831MV081  open untuk 























Gambar 4.5. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831MV081 
 
Pada gambar 4.5 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat pada bus 831MV081. Saat terjadi 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus bus 831MV081 pada detik ke 
2, frekuensi sistem tidak berubah dengan nilai 100%. Hal ini diakibatkan 
karena frekuensi sumber PLN yang terlalu kuat sehingga sistem tetap 
stabil meskipun mengalami gangguan. 
 
 
Gambar 4.6. Respon respon tegangan saat terjadi gangguan hubung 
































Pada gambar 4.6 dapat dilihat respon tegangan sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV081 pada 
detik ke 2. Setelah terjadi gangguan, tegangan pada masing-masing bus 
sistem menurun hingga 89,35% dan kembali naik menjadi 96,89%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 
tegangan sistem dapat dikatakan stabil. 
4.4.1.4. Studi Kasus SC 6.3 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 6.3 kV 
bus 831MV08.2 (t=2 detik), CB5-831MV082 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV082 yang mewakili 
profil tegangan 6,3 kV. Gangguan hubung singkat disimulasikan pada 
detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB5-831MV082  open untuk 




Gambar 4.7. Respon frekuensi saat gangguan hubung singkat 3 fasa 
pada bus 831MV082 
 
Pada gambar 4.7 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV082. Saat 
terjadi gangguan hubung singkat pada bus bus 831MV082 pada detik ke 



















karena frekuesni sumber PLN yang terlalu kuat sehingga sistem tetap 
stabil meskipun mengalami gangguan. 
 
 
Gambar 4.8. Respon respon tegangan saat terjadi gangguan hubung 
singkat 3 fasa pada bus 831MV082 dan CB5-831MV082 open untuk 
mengatasi gangguan 
Pada gambar 4.8 dapat dilihat respon tegangan sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat pada bus 831MV082 pada detik ke 
2. Setelah terjadi gangguan tegangan pada masing-masing bus sistem 
menurun hingga 89,36% dan kembali naik menjadi 96,94%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 
tegangan sistem dapat dikatakan stabil. 
 
4.4.2. Simulasi kestabilan transien untuk kasus motor starting pada 
Alternatif 1 
 
Pada sub bab ini akan dianalisis hasil simulasi untuk kasus motor 
starting pada sistem kelistrikan Alternatif 1. 
 
4.4.2.1. Studi kasus Mstart: Motor 341FN01M01 7,1 MW starting (t=2 
detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika motor 





















metode rotor resistance sehingga simulasi dilakukan dengan memilih 
metode akselerasi rotor resistor. Hasil simulasi dapat dilihat pada gambar 
4.9 dan 4.10. 
 
 
Gambar 4.9. Respon frekuensi saat motor starting 341FN01M01 
 
Pada gambar 4.9 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat motor 
M532FN11  starting. Saat motor 341FN01M01  starting pada detik ke 2, 
frekuensi sistem turun mencapai 100%. Hal ini diakibatkan karena 
frekuensi sumber PLN yang terlalu kuat sehingga sistem tetap stabil 
meskipun sistem diserap daya besar akibat motor starting. 
 


































Pada gambar 4.10 dapat dilihat respon tegangan pada saat motor 
341FN01M01 starting. Pada bus 341FN01M01 nilai tegangan sebelum 
adanya motor starting 101,93%. Namun setelah terjadi motor starting 
pada detik ke 2 tegangan akan turun sampai 72,20% kemudian akan 
kembali steady state pada nlai 91,57%. Dari hasil analisis di atas dapat 
disimpulkan bahwa tegangan sistem masih dalam batas standar PLN 
(+5% dan -10%) sehingga tegangan sistem dapat dikatakan stabil. Dari 
hasil analisis respon frekuensi dan tegangan sistem dapat disimpulkan 
sistem dapat kembali stabil untuk kasus motor starting. 
 
4.4.3. Simulasi kestabilan transien untuk kasus generator outage pada 
Alternatif 2 
 
 Pada sub bab ini akan dianalisis hasil simulasi untuk kasus 
generator outage pada sistem kelistrikan Alternatif 2. 
 
4.4.3.1. Studi kasus Gen Out 1 : Generator 841BG02 lepas dari sistem 
(t = 2 detik) 
 Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika salah satu 
generator lepas dari sistem yaitu generator 841BG02. Lepasnya generator 
841BG02 disimulasikan pada detik ke 2. Hasil simulasi dapat dilihat pada 
gambar 4.11, 4.12 dan 4.13. 
 
 





















Pada gambar 4.11 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor generator 841BG02 saat sebelum 
gangguan 21,77o dan berubah menjadi 0o. Pada sudut rotor 841BG03 saat 
sebelum gangguan 21,77° dan berubah menjadi 26,64°. 
 
 
Gambar 4.12. Respon frekuensi saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem 
  
Pada gambar 4.12 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
generator 841BG02 lepas dari sistem pada detik ke 2. Frekuensi sistem 
yang pada awal sebelum gangguan sebesar 100%, pada detik ke 2 mulai 
menurun hingga sebesar 97,264% akibat salah satu generator lepas dan 
mencapai kondisi steady state hingga 98,703%. Menurunnya frekuensi 
sistem tersebut diakibatkan karena daya masukan dari generator lebih 
kecil daripada daya permintaan beban sehingga rotor melambat dan 
putaran sinkron juga berkurang. 
Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 dimana untuk 
operasi kontinu frekuensi dikatakan stabil jika nilainya antara 99.17-
100.83%, maka frekuensi sistem tersebut belum stabil sehingga perlu 





















Gambar 4.13. Respon tegangan saat generator 841BG02 lepas dari 
sistem 
 
Pada gambar 4.13 dapat dilihat respon tegangan sistem saat 
generator 841BG02 lepas dari sistem pada detik ke 2. Setelah terjadi 
gangguan, tegangan pada masing-masing bus sistem menurun hingga 
88,478% dan akan kembali steady state pada 95,864%.  
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tidak stabil dan 
harus dilakukan pelepasan beban untuk mengembalikan kestabilan 
sistem. 
 
4.4.3.2. Studi kasus Gen Out 1 LS: Generator 841BG02 lepas dari 
sistem (t=2 detik) dan diikuti load shedding 
 Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika salah satu 
generator lepas dari sistem yaitu generator 841BG02 dan diikuti dengan 
load shedding. Pada tugas akhir ini menggunakan load shedding tiga 
tahap berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987. 
 
Load shedding tahap 1 (t=2,451 detik) 
 Dikarenakan sistem tidak stabil sehingga dilakukan load 
shedding tahap 1 pada detik ke 2,451 Hasil simulasi dapat dilihat pada 

























Gambar 4.14. Respon sudut rotor saat generator 841BG03 lepas dari 
sistem dan diikuti Load Shedding tahap 1 
 
Pada gambar 4.14 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor generator 841BG02 saat sebelum 
gangguan 21,77o dan berubah menjadi 0o. Pada sudut rotor 841BG03 saat 
sebelum gangguan 21,77° dan berubah menjadi 27,48°. 
 
 
Gambar 4.15. Respon frekuensi saat generator 841BG02 lepas dari 



































Pada gambar 4.15 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
generator 841BG02 lepas dari sistem pada detik ke 2 dan diikuti dengan 
load shedding tahap 1. Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987, 
maka load shedding tahap 1 dilakukan pada saat frekuensi sistem turun 
hingga mencapai 98.83%. Load shedding tahap 1 dilakukan pada detik ke 
2,451 dengan melepas beban sebesar 10% dari total beban yaitu sebesar 
4,24 MW. Namun dari hasil load shedding tahap 1 kondisi sistem masih 
tidak stabil. Frekuensi sistem terus menurun hingga kondisi steady state 
sebesar 99,082%. Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 
dimana untuk operasi kontinu frekuensi dikatakan stabil jika nilainya 
antara 99.17-100.83%, maka frekuensi sistem belum stabil sehingga perlu 
dilakukan load shedding tahap 2 untuk mengembalikan kestabilan sistem. 
 
 
Gambar 4.16. Respon tegangan saat generator 841BG03 lepas dari 
sistem dan diikuti dengan load shedding  tahap 1 
Pada gambar 4.16. dapat dilihat respon tegangan sistem setelah 
dilakukan load shedding tahap 1 pada detik ke 2,451. Setelah terjadi 
gangguan tegangan pada masing-masing bus sistem menurun hingga 
95,546% dan akan kembali steady state pada 97,121%. 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tidak stabil dan 






















Load shedding tahap 2 (t=2,772 detik) 
Dikarenakan sistem tidak stabil setelah dilakukan load shedding  
tahap 1 sehingga dilakukan load shedding tahap 2 pada detik ke 2,772. 
Nilai angka waktu ini di dapatkan berdasarkan standar ANSI/IEEE 
C37.106-1987 untuk pelepasan beban agar mengembalikan frekuensi 
pada standar nilai yang diijinkan. Pelepasan beban tahap 2 dilakukan pada 
saat frekuensi mencapai trip point 49,08 Hz (detik ke 2,652) ditambah 
dengan waktu delay sebesar 6 cycle (0,12 detik) sehingga pelepasan 
beban dilakukan pada detik ke 2,652 + 0,12 = 2,772 dengan melepas 
beban sistem sebesar 15% dari total pembebanan setelah dilakukan Load 
Shedding 1. Adapun kuantum beban yang dilepas sebesar 15% dari 
38,16MW yaitu 5,73MW. Hasil simulasi dapat dilihat pada gambar 4.17, 
4.18 dan 4.19. 
 
 
Gambar 4.17. Respon sudut rotor saat generator 841BG03 lepas dari 
sistem 
 
Pada gambar 4.17 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor generator 841BG02 saat sebelum 
gangguan 21,77o dan berubah menjadi 0o. Pada sudut rotor 841BG03 saat 






















Gambar 4.18. Respon frekuensi saat generator 841BG03 lepas dari 
sistem pada dan diikuti dengan load shedding  tahap 1 dan tahap 2 
 
 
Gambar 4.19. Respon frekuensi sistem sebelum dan sesudah dilakukan 
Load Shedding 
 
Pada gambar 4.18 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
generator 841BG02 lepas dari sistem pada detik ke 2 diikuti dengan load 










































2,772 dengan melepas beban sebesar 15% dari total beban yaitu sebesar 
5,73 MW. Setelah dilakukan load shedding tahap 2, frekuensi sistem 
menurun hingga 98,06% dan kembali stabil pada 99,56%. Berdasarkan 
standar ANSI/IEEE C37.106-1987 dimana untuk operasi kontinu 
frekuensi dikatakan stabil jika nilainya antara 99.17-100.83%, maka 
frekuensi sistem sudah stabil. 
 
 
Gambar 4.20. Respon tegangan saat generator 841BG03 lepas dari 
sistem pada dan diikuti dengan load shedding  tahap 1 dan tahap 2 
 
Pada gambar 4.19. dapat dilihat respon tegangan sistem setelah 
dilakukan load shedding tahap 2 pada detik ke 2,767. Setelah terjadi 
gangguan tegangan pada masing-masing bus sistem menurun hingga 
95,881% dan akan kembali steady state pada 97,676%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 
tegangan sistem dapat dikatakan stabil.  
Berikut ini tabel rekapitulasi load shedding untuk kasus 
Generator 841BG02 outage: 
 
Tabel 4.5. Tabel rekapitulasi kuantitas beban untuk load shedding kasus 
Gen Out 
Load shedding Beban (MW) Beban (%) t (detik) 
Load shedding tahap 1 4,24 10 2,451 
Load shedding tahap 2 5,73 15.02 2,772 



















Dari hasil analisis respon sudut rotor, frekuensi dan tegangan 
sistem dapat disimpulkan sistem dapat kembali stabil untuk kasus 
generator 841BG02 lepas dari sistem setelah dilakukan load shedding 
tahap ke 2. Kuantitas beban yang harus dilepas adalah 9,97 MW atau 
25,02% dari total beban. 
 
4.4.4. Simulasi kestabilan transien untuk kasus short circuit pada 
Alternatif 2 
 
 Pada sub bab ini akan dianalisis hasil simulasi untuk kasus Short 
circuit pada sistem kelistrikan Alternatif 2. 
 
4.4.4.1. Studi Kasus SC 0.4 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 0.4 kV 
bus 831LV08.1 (t=2 detik), CB1-831LV081 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV081 yang mewakili 
profil tegangan 0.4 kV. Gangguan hubung singkat disimulasikan pada 
detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB 831LV081  open untuk 




Gambar 4.21. Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 





















Pada gambar 4.20 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor generator 841BG02 dan 841BG03 
saat sebelum gangguan 21,77o dan berosilasi hingga mencapai nilai 
puncak 23,24o. Nilai steady state rotor generator 841BG02 dan 841BG03 
menjadi 21,78° setelah gangguan. 
 
 
Gambar 4.22. Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831LV081 dan CB1-831LV081 open untuk mengatasi 
gangguan 
 
Pada gambar 4.21 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV081. Saat 
terjadi gangguan hubung singkat pada bus 831LV081 pada detik ke 2, 
frekuensi sistem naik mencapai 100.183%. Hal ini diakibatkan karena 
lepasnya CB1-831LV081 mengakibatkan hilangnya beban yang berada di 
bawah bus 831LV081 sehingga besarnya daya pembangkitan lebih besar 
dari daya yang dibutuhkan beban. Frekuensi mencapai kondisi steady 
state pada 100,064%. Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 
dimana untuk operasi kontinu frekuensi dikatakan stabil jika nilainya 





















Gambar 4.23. Respon respon tegangan saat terjadi gangguan hubung 
singkat 3 pada bus 831LV081 dan CB1-831LV081 open untuk 
mengatasi gangguan 
Pada gambar 4.22 dapat dilihat respon tegangan pada berbagai 
level tegangan. Nilai sebelum gangguan adalah 96,818%. Setelah terjadi 
hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV081 maka didapatkan  nilai 
terendah dicapai pada 87,658% dan nilai tertinggi dicapai pada nilai 
99,513%. Kemudian sistem akan kembali stabil pada nilai 96,905%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 
tegangan sistem dapat dikatakan stabil.  
Dari hasil analisis respon sudut rotor, frekuensi dan tegangan 
sistem dapat disimpulkan sistem dapat kembali stabil untuk kasus hubung 
singkat pada bus 831LV081. 
 
4.4.4.2. Studi Kasus SC 0,4 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 0.4 kV 
bus 831LV08.2 (t=2 detik), CB1-831LV082 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV082 yang mewakili 
profil tegangan 0.4 kV. Gangguan hubung singkat disimulasikan pada 
detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB1-831LV082  open untuk 

























Gambar 4.24. Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 
3 pada bus 831LV082 dan CB1-831LV082 open untuk mengatasi 
gangguan 
 
Pada gambar 4.23 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor generator 841BG02 dan 
841BG03saat sebelum gangguan 21,77o dan berosilasi hingga mencapai 
nilai puncak 23,19o. Nilai steady state rotor generator 841BG02 dan 
841BG03 menjadi 21,78° setelah gangguan. 
 
 
Gambar 4.25. Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 


































Pada gambar 4.24 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV082. Saat 
terjadi gangguan hubung singkat pada bus 831LV082 pada detik ke 2, 
frekuensi sistem naik mencapai 100.175%. Hal ini diakibatkan karena 
lepasnya CB1-831LV082 mengakibatkan hilangnya beban yang berada di 
bawah bus 831LV082 sehingga besarnya daya pembangkitan lebih besar 
dari daya yang dibutuhkan beban. Frekuensi mencapai kondisi steady 
state pada 100,061%. Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 
dimana untuk operasi kontinu frekuensi dikatakan stabil jika nilainya 
antara 99.17-100.83%, maka frekuensi sistem sudah stabil. 
 
Gambar 4.26. Respon respon tegangan saat terjadi gangguan hubung 
singkat 3 pada bus 831LV082 dan CB1-831LV082 open untuk 
mengatasi gangguan 
 
Pada gambar 4.25 dapat dilihat respon tegangan pada berbagai 
level tegangan. Nilai sebelum gangguan adalah 96,817%. Setelah terjadi 
hubung singkat 3 fasa pada bus 831LV082 maka didapatkan  nilai 
terendah dicapai pada 87,535% dan nilai tertinggi dicapai pada nilai 
99,490%. Kemudian sistem akan kembali stabil pada nilai 96,902%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 























Dari hasil analisis respon sudut rotor, frekuensi dan tegangan 
sistem dapat disimpulkan sistem dapat kembali stabil untuk kasus hubung 
singkat pada bus 831LV082. 
 
4.4.4.3. Studi Kasus SC 6,3 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 6,3 kV 
bus 831MV081 (t=2 detik), CB5-831MV081 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV081 yang mewakili 
profil tegangan 6.3 kV. Gangguan hubung singkat disimulasikan pada 
detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB5-831MV081 open untuk 




Gambar 4.27. Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 
3 pada bus 831MV081 dan CB5-831MV081 open untuk mengatasi 
gangguan 
 
Pada gambar 4.26 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor generator 841BG02 dan 841BG03 
saat sebelum gangguan 21,77o dan berosilasi hingga mencapai nilai 
puncak 27,66o. Nilai steady state rotor generator 841BG02 dan 841BG03 























Gambar 4.28. Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 
fasa pada bus 831MV081 dan CB5-831MV081 open untuk mengatasi 
gangguan 
 
Pada gambar 4.27 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat pada bus 831MV081. Saat terjadi 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV081 pada detik ke 2, 
frekuensi sistem naik mencapai 100.986%. Hal ini diakibatkan karena 
lepasnya CB5-831MV081 mengakibatkan hilangnya beban yang berada 
di bawah bus 831MV081 sehingga besarnya daya pembangkitan lebih 
besar dari daya yang dibutuhkan beban sehingga putaran sinkron dari 
sumber generator menjadi lebih cepat dari acuannya yang menyebabkan 
nilai frekuensi sistem juga bertambah. Dengan persamaan Ns = 120 f / p, 
dimana ketika putaran sinkron bertambah, nilai frekuensi juga bertambah. 
Frekuensi mencapai kondisi steady state pada 100,38%. Berdasarkan 
standar ANSI/IEEE C37.106-1987 dimana untuk operasi kontinu 
frekuensi dikatakan stabil jika nilainya antara 99.17-100.83%, maka 























Gambar 4.29. Respon respon tegangan saat terjadi gangguan hubung 
singkat 3 pada bus 831MV081 dan CB5-831MV081 open untuk 
mengatasi gangguan 
 
Pada gambar 4.28 dapat dilihat respon tegangan pada berbagai 
level tegangan. Nilai sebelum gangguan adalah 96,817%. Setelah terjadi 
hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV081 maka didapatkan  nilai 
terendah dicapai pada 62,326% dan nilai tertinggi dicapai pada nilai 
108,359%. Kemudian sistem akan kembali stabil pada nilai 97,09%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 
tegangan sistem dapat dikatakan stabil.  
Dari hasil analisis respon sudut rotor, frekuensi dan tegangan 
sistem dapat disimpulkan sistem dapat kembali stabil untuk kasus hubung 
singkat pada bus 831MV081. 
4.4.4.4. Studi Kasus SC 6,3 kV: Hubung singkat 3 fasa pada bus 6,3 kV 
bus 831MV082 (t=2 detik), CB5-831MV082 open (t=2.3 detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika mengalami 
gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV082 yang mewakili 
profil tegangan 6.3 kV. Gangguan hubung singkat 3 fasa disimulasikan 
pada detik ke 2 dan kemudian pada detik ke 2,3 CB5-831MV081 open 
untuk mengatasi gangguan. Hasil simulasi dapat dilihat pada gambar 4.29, 






















Gambar 4.30. Respon sudut rotor saat terjadi gangguan hubung singkat 
3 pada bus 831MV082 dan CB5-831MV082 open untuk mengatasi 
gangguan 
 
Pada gambar 4.29 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor generator 841BG02 dan 841BG03 
saat sebelum gangguan 21,77o dan berosilasi hingga mencapai nilai 
puncak 27,66o. Nilai steady state rotor generator 841BG02 dan 841BG03 
menjadi 20,23° setelah gangguan. 
 
 
Gambar 4.31. Respon frekuensi saat terjadi gangguan hubung singkat 3 


































Pada gambar 4.30 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
mengalami gangguan hubung singkat pada bus 831MV082. Saat terjadi 
gangguan hubung singkat pada bus 831MV082 pada detik ke 2, frekuensi 
sistem naik mencapai 100,986%. Hal ini diakibatkan karena lepasnya 
CB5-831MV082 mengakibatkan hilangnya beban yang berada di bawah 
bus 831MV082 sehingga besarnya daya pembangkitan lebih besar dari 
daya yang dibutuhkan beban. Frekuensi mencapai kondisi steady state 
pada 100,38%. Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 dimana 
untuk operasi kontinu frekuensi dikatakan stabil jika nilainya antara 
99.17-100.83%, maka frekuensi sistem sudah stabil. 
 
 
Gambar 4.32. Respon respon tegangan saat terjadi gangguan hubung 
singkat 3 pada bus 831MV082 dan CB5-831MV082 open untuk 
mengatasi gangguan 
 
Pada gambar 4.31 dapat dilihat respon tegangan pada berbagai 
level tegangan. Nilai sebelum gangguan adalah 96,817%. Setelah terjadi 
hubung singkat 3 fasa pada bus 831MV082 maka didapatkan  nilai 
terendah dicapai pada 62,326% dan nilai tertinggi dicapai pada nilai 
108,361%. Kemudian sistem akan kembali stabil pada nilai 97,091%. 
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan 
sistem masih dalam batas standar PLN (+5% dan -10%) sehingga 




















Dari hasil analisis respon sudut rotor, frekuensi dan tegangan 
sistem dapat disimpulkan sistem dapat kembali stabil untuk kasus hubung 
singkat pada bus 831MV082. 
 
4.4.5. Simulasi kestabilan transien untuk kasus motor starting pada 
Alternatif 2 
 
Pada sub bab ini akan dianalisis hasil simulasi untuk kasus motor 
starting pada sistem kelistrikan Alternatif 2. 
 
4.4.5.1. Studi kasus Mstart: Motor 341FN01M01 7,1 MW starting (t=2 
detik) 
Pada kasus ini akan ditampilkan respon sistem ketika motor 
341FN01M01 starting pada detik ke 2. Starting motor dilakukan dengan 
metode rotor resistance sehingga simulasi dilakukan dengan memilih 
metode akselerasi rotor resistor. Hasil simulasi dapat dilihat pada gambar 
4.32, 4.33 dan 4.34. 
 
 
Gambar 4.33. Respon sudut rotor saat motor starting 341FN01M01 
 
Pada gambar 4.32 dapat dilihat respon sudut rotor generator 
841BG02 dan 841BG03. Sudut rotor 841BG02 dan 841BG03 saat 
sebelum gangguan 27,09°, saat terjadi gangguan turun hingga 12,22° dan 




















Gambar 4.34. Respon frekuensi saat motor starting 341FN01M01 
 
Pada gambar 4.33 dapat dilihat respon frekuensi sistem saat 
motor 341FN01M01 starting. Saat motor 341FN01M01 starting pada 
detik ke 2, frekuensi sistem turun mencapai 97,913%. Hal ini dikarenakan 
pada saat motor starting, motor menyerap daya yang sangat besar dalam 
beberapa detik. Frekuensi mencapai kondisi steady state pada 99,567%. 
Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 dimana untuk operasi 
kontinu frekuensi dikatakan stabil jika nilainya antara 99.17-100.83%, 
maka frekuensi sistem sudah stabil. 
 
 




































Pada gambar 4.34 dapat dilihat respon tegangan pada saat motor 
341FN01M01 starting. Pada bus 341FN01M01 nilai tegangan sebelum 
adanya motor starting 101,89%. Namun setelah terjadi motor starting 
pada detik ke 2 tegangan akan turun sampai 65,79% kemudian akan 
kembali steady state pada nlai 91,456%. Dari hasil analisis di atas dapat 
disimpulkan bahwa tegangan sistem masih dalam batas standar PLN 
(+5% dan -10%) sehingga tegangan sistem dapat dikatakan stabil. Dari 
hasil analisis respon frekuensi dan tegangan sistem dapat disimpulkan 


























Halaman ini sengaja dikosongkan 
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 Berdasarkan hasil yang didapatkan dari simulasi dan analisis 
pada tugas akhir ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
- Pada kasus lepasnya generator mengakibatkan sistem menjadi 
tidak stabil. Untuk mengembalikan kestabilan sistem, untuk 
lepasnya satu generator (841BG02) memerlukan pelepasan 
beban 2 tahap. 
- Pada kasus hubung singkat sistem kelistrikan Alternatif 1 di 
level tegangan 6,3kV (831MV081), sistem tetap dalam keadaan 
stabil. 
- Pada kasus hubung singkat sistem kelistrikan Alternatif 1 di 
level tegangan 0,4kV (831LV081), sistem tetap dalam keadaan 
stabil. 
- Pada kasus hubung singkat sistem kelistrikan Alternatif 2 dilevel 
tegangan 0,4kV, setiap level tegangan nilai akan turun setelah 
terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa pada level tegangan 
0,4kV, namun setelah CB1-831LV081 open maka nilai tegangan 
sesaat menjadi 99,513% dan akan kembali steady state pada 
96,905% 
- Pada kasus hubung singkat sistem kelistrikan Alternatif 2 dilevel 
tegangan 6,3kV, setiap level tegangan nilai akan turun setelah 
terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa pada level tegangan 
6,3kV, namun setelah CB5-831MV081 open maka nilai 
tegangan sesaat menjadi 108,359% dan akan kembali steady 
state pada 97,09% 
- Pada kasus motor starting, pada sistem kelistrikan Alternatif 1 
penurunan tegangan terendah sempat pada 72,20% dan sistem 
kembali stabil pada 91,57% serta pada Alternatif 2 penurunan 
tegangan terendah sempat pada 65,79% dan sistem kembali 
stabil pada 91,456%. 
 
5.2 SARAN 
Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan setelah melakukan 
analisis adalah sebagai berikut : 
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- Perlu dibedakan bus Generator 1 dengan yang lain agar dapat 
dilakukan studi kasus Hubung Singkat Bus level tegangan di 
bawah generator sehingga tidak mengakibatkan Bus generator 
lain mengalami gangguan. 
- Pada kasus motor starting, perlu reschedule beban lain agar 
tegangan sistem pada saat motor start tidak terlalu besar 
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